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OBJEKTO VIETA

NS1

Griaunami

rezervuarai

Griaunama

transformatorinė

Rekonstruojama

transformatorinė-operatorinė

Rekonstruojama

IIkėlimo vandens

siurblinė

Rekonstruojamos

dirbtuvės/cloratorinė

Projektuojamas vandens

ruošyklos pastatas apie

180m2 (11x16m)

Projektuojama

nuotekų/paplavų

siurblinė

Paplavų

skaidrintuvai

Paruoštas vanduo į esamą

rezervuarą

Žalias vanduo iš gręžinių

Siurblinės apsaugos zona

10m

Rekonstruojami vamzdynai

iš esamų gręžinių

Rekonstruojami vamzdynai

iš esamų gręžinių

Rekonstruojami vamzdynai

iš esamų gręžinių

Rekonstruojami vamzdynai

iš esamų gręžinių

Rekonstruojami vamzdynai

iš esamų gręžinių

Rekonstruojami gręžinių

siurblių elektros tinklai

Rekonstruojami gręžinių

siurblių elektros tinklai

Rekonstruojami gręžinių

siurblių elektros tinklai

Rekonstruojami gręžinių

siurblių elektros tinklai

Rekonstruojami gręžinių

siurblių elektros tinklai

Slėginis nuotekų tinklas į

d600 nuotekų kolektorių

Slėginis nuotekų tinklas į

d600 nuotekų kolektorių

Paplavos/buitinės nuotekos

į siurblinę

FORMUOJAMA

SKLYPO RIBA

Paruoštas vanduo į miesto

tinklus 7bar

Žalias vanduo iš gręžinių
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REZERVUARAS
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C

L

C

L

Reagentų dozavimo

vamzdynas

F1-1

F1-1

F

1

F1-1

F1-1

Atšaka pilnam rezervuaro

ištuštinimui

Rezervuaro plovimo linija

Rekonstruojama esama

sklendžių kamera

Rekonstruojami vamzdynai

ELEKTROS LINIJŲ

TRASOS

E1

NUMATOMAS SAVITAKINIS PAPLAVŲ

IR NUOTEKŲ NUVEDIMO TINKLAS

F1

NUMATOMAS SLĖGINIS PAPLAVŲ IR

NUOTEKŲ NUVEDIMO TINKLAS

FS1 FS1

PROJEKTUOJAMI-REKONSTRUOJAMI

PASTATAI

GRIAUNAMI DEMONTUOJAMI

STATINIAI

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

REKONSTRUOJAMAS (ĮRENGIAMAS) APTVĖRIMAS PAGAL

ATKURIAMAS NUSTATOMAS VANDENVIETĖS TERITORIJOS

RIBAS IR KT.

NUMATOMI AUTOMATINIAI VARTAI SU ĮVAŽIAVIMO Į

TERITORIJĄ KRYPTIMI

NUMATOMI MECHANINIAI VARTAI SU ATSIVĖRIMO

KRYPTIMI

NS1

NUMATOMA NUOTEKŲ SIURBLINĖ SU RAKINAMOMIS

APSAUGINĖMIS IŠORINĖMIS GROTOMIS IR NEŠMENŲ

SMULKINTUVU

REKONSTRUOJAMI - ĮRENGIAMI

APTARNAVIMO KELIAI

NUMATOMAS VANDENTIEKIO

TINKLAS

V1

NUMATOMAS NERUOŠTO (ŽALIO)

VANDENS TINKLAS
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PASTABOS:

1. VISI DARBAI, KURIE GALI BŪTI PAGRĮSTAI LAIKOMI BŪTINAIS TINKAMAM VANDENS KOKYBĖS

GERINIMO ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI IR UŽBAIGIMUI, TURI BŪTI PRIVALOMI NEPRIKLAUSOMAI

NUO TO AR YRA PARODYTI PROJEKTINIŲ SPENDINIŲ BYLOJE, AR ŠIAME BRĖŽINYJE;

2. ŠIE SPRENDINIAI PRINCIPINIAI (ORIENTACINIAM, PRELIMINARIAM) OBJEKTO PROJEKTAVIMO IR

STATYBOS APIMČIŲ VERTINIMUI. SPRENDINIAI DETALIZUOJAMI IR PAPILDOMI PROJEKTŲ RENGIMO

METU.

3.VAMZDYNŲ SKERSMENYS TURI ATITIKTI UŽDAROMOSIOS ARMAŪROS VIDINIUS SKERSMENIS.

4. PAPLAVŲ SKAIDRINTUVE FORMUOJAMA 60° APATINĖ KONUSINE DALIS NEŠMENŲ NUSODINIMUI.

5. VAMZDYNAI NUMATOMI TECHNOLOGINIAME  PASTATE PE (MĖLYNI) ARBA AISI 304 NERŪDIJANČIO

PLIENO.

7.ANTRO PAKĖLIMO SIURBLINĖJE VAMZDYNAI AISI 304 NERŪDIJANČIO PLIENO.

8.TECHNOLOGINIO PASTATO, VAMZDYNŲ IR KITŲ NUMATOMŲ STATINIŲ VIETOS PARODYTOS

PLANE YRA PRELIMINARIOS (ORENTACINIAM STATYBOS DARBŲ APIMČIŲ VERTINIMUI).

9.NAUJI PASTATAI IR REKONSTRUOJAMI TURI BŪTI APSKARDIMAMI (PLOKŠTĖMIS) SU DVIGUBU

IŠORINIU DAŽŲ SLUOKSNIU. LIETVAMZDŽIAI IR LATAKAI NUMATOMI SKARDINIAI.

10.ŠALIA PASTATŲ TURI BŪTI NUMATYTOS APSAUGINĖS PRIEMONĖS FASADŲ APSAUGAI.
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Atestato

Nr.

Etapas

INFRASTRUKŪROS

INŽINERIJA

Laida

LapųLapas

0

1TP

VANDENS RUOŠIMO ĮRENGINIŲ RYTŲ G. 36 ,NAUJOSIOS VILNIOS SEN., VILNIAUS M.

SAV.  STATYBOS PROJEKTAS

087-01-TP-VN-PL-01

Užsakovas: UAB "Vilniaus vandenys"

VANDENS RUOŠIMO ĮRENGINIŲ PLANAS SU INŽINERINIAIS

TINKLAIS

2

NAUJA STATYBA YPATINGAS STATINYS

31697

25680

M 1:500
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OBJEKTO VIETA

NS1

Rekonstruojami vamzdynai

iš esamų gręžinių

Rekonstruojami vamzdynai

iš esamų gręžinių

Rekonstruojami gręžinių

siurblių elektros tinklai

Rekonstruojami gręžinių

siurblių elektros tinklai

Rekonstruojami gręžinių

siurblių elektros tinklai

Slėginis nuotekų tinklas į

d600 nuotekų kolektorių

Slėginis nuotekų tinklas į

d600 nuotekų kolektorių

Slėginis nuotekų tinklas į

d600 nuotekų kolektorių
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REKONSTRUOJAMI - KEIČIAMI

VAMZDYNAI

RV1

ELEKTROS LINIJŲ

TRASOS

CL CL CL CL

NUMATOMAS SAVITAKINIS PAPLAVŲ

IR NUOTEKŲ NUVEDIMO TINKLAS

F1 F1

NUMATOMAS SLĖGINIS PAPLAVŲ IR

NUOTEKŲ NUVEDIMO TINKLAS

FS1 FS1

PROJEKTUOJAMI-REKONSTRUOJAMI

PASTATAI

GRIAUNAMI DEMONTUOJAMI

STATINIAI

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

REKONSTRUOJAMAS (ĮRENGIAMAS) APTVĖRIMAS PAGAL

ATKURIAMAS NUSTATOMAS VANDENVIETĖS TERITORIJOS

RIBAS IR KT.

NUMATOMI AUTOMATINIAI VARTAI SU ĮVAŽIAVIMO Į

TERITORIJĄ KRYPTIMI

NUMATOMI MECHANINIAI VARTAI SU ATSIVĖRIMO

KRYPTIMI

NS1

NUMATOMA NUOTEKŲ SIURBLINĖ SU RAKINAMOMIS

APSAUGINĖMIS IŠORINĖMIS GROTOMIS IR NEŠMENŲ

SMULKINTUVU

REKONSTRUOJAMI - ĮRENGIAMI

APTARNAVIMO KELIAI

NUMATOMAS VANDENTIEKIO

TINKLAS

V1 V1

NUMATOMAS NERUOŠTO (ŽALIO)

VANDENS TINKLAS

V1 V1
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PASTABOS:

1. VISI DARBAI, KURIE GALI BŪTI PAGRĮSTAI LAIKOMI BŪTINAIS TINKAMAM VANDENS KOKYBĖS

GERINIMO ĮRENGINIŲ EKSPLOATAVIMUI IR UŽBAIGIMUI, TURI BŪTI PRIVALOMI NEPRIKLAUSOMAI

NUO TO AR YRA PARODYTI PROJEKTINIŲ SPENDINIŲ BYLOJE, AR ŠIAME BRĖŽINYJE;

2. ŠIE SPRENDINIAI PRINCIPINIAI (ORIENTACINIAM, PRELIMINARIAM) OBJEKTO PROJEKTAVIMO IR

STATYBOS APIMČIŲ VERTINIMUI. SPRENDINIAI DETALIZUOJAMI IR PAPILDOMI PROJEKTŲ RENGIMO

METU.

3.VAMZDYNŲ SKERSMENYS TURI ATITIKTI UŽDAROMOSIOS ARMAŪROS VIDINIUS SKERSMENIS.

4. PAPLAVŲ SKAIDRINTUVE FORMUOJAMA 60° APATINĖ KONUSINE DALIS NEŠMENŲ NUSODINIMUI.

5. VAMZDYNAI NUMATOMI TECHNOLOGINIAME  PASTATE PE (MĖLYNI) ARBA AISI 304 NERŪDIJANČIO

PLIENO.

7.ANTRO PAKĖLIMO SIURBLINĖJE VAMZDYNAI AISI 304 NERŪDIJANČIO PLIENO.

8.TECHNOLOGINIO PASTATO, VAMZDYNŲ IR KITŲ NUMATOMŲ STATINIŲ VIETOS PARODYTOS

PLANE YRA PRELIMINARIOS (ORENTACINIAM STATYBOS DARBŲ APIMČIŲ VERTINIMUI).

9.NAUJI PASTATAI IR REKONSTRUOJAMI TURI BŪTI APSKARDIMAMI (PLOKŠTĖMIS) SU DVIGUBU

IŠORINIU DAŽŲ SLUOKSNIU. LIETVAMZDŽIAI IR LATAKAI NUMATOMI SKARDINIAI.

10.ŠALIA PASTATŲ TURI BŪTI NUMATYTOS APSAUGINĖS PRIEMONĖS FASADŲ APSAUGAI.

Atestato

Nr.

Etapas

INFRASTRUKŪROS

INŽINERIJA

Laida

LapųLapas

0

2TP

VANDENS RUOŠIMO ĮRENGINIŲ RYTŲ G. 36 ,NAUJOSIOS VILNIOS SEN., VILNIAUS M.

SAV.  STATYBOS PROJEKTAS

087-01-TP-VN-PL-02

Užsakovas: UAB "Vilniaus vandenys"

VANDENS RUOŠIMO ĮRENGINIŲ PLANAS SU INŽINERINIAIS

TINKLAIS

2

NAUJA STATYBA YPATINGAS STATINYS

31697

25680

M 1:500


