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SPRENDIMAS NEPRIIMTI MARIJAMPOLES RAJONINES KATILINES PARAISKOS TIPK
LEIDIMUI PAKEISTI
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Aplinkos apsaugos agentiira (toliau — Agentiira) i$nagrinéjo 2018-12-05 rastu Nr. 1.5-1079,
UAB ,Litesko” filialo ,,Marijampolés Siluma“ pateikta Marijampolés rajoninés Kkatilinés (toliau —
Marijampolés RK), esancios Gamykly g. 8, Marijampoléje paraiskg (toliau — Paraiska) TarSos
integruotos prevencijos ir kontrolés leidimui Nr. T-M.3-3/2015 pakeisti. Paraiskoje nepakanka duomeny
ir informacijos, reikalingy leidimo sglygoms nustatyti, todél vadovaujantis TarSos integruotos
prevencijos ir kontrolés leidimy iSdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykliy, patvirtinty
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-528 ,Dél TarSos
integruotos prevencijos ir kontrolés leidimy i§davimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisykliy
patvirtinimo* (toliau — TIPK taisyklés) 36'.2 papunk&iu, priimtas sprendimas nepriimti paraiskos.

ParaiSka Jums graZinama patikslinimui pagal Zemiau pateiktas Agentiiros pastabas:

1. Paraiskoje pateikta informacija, kad katilinés teritorijos rytinéje dalyje yra katilinés skysto
kuro tkis, kuriame sumontuoti trys Marijampolés RK eksploatuojami antZeminiai skysto kuro
rezervuarai (601, 602, 603), ta¢iau 2015-12-16 pakeistame Tar§os integruotos prevencijos ir kontrolés
leidime Nr. T-M.3-3/2015 (toliau — Leidimas) yra nurodyti keturi skysto kuro rezervuarai (601, 602,
603, 604), i$ kuriy skysto kuro rezervuaras (602) yra uzkonservuotas ir neeksploatuojamas. PraSome
paaiskinti, kur dingo skysto kuro rezervuaras Nr. 604 ir/arba kas jj eksploatuoja, kam jis priklauso ir
pan.

2. ParaiSkoje pateikta informacija, kad naujai projektuojami ir statomi du nauji dujomis ir
dyzelinu kiirenami vandens $ildymo katilai Nr. 4 ir Nr. 10 (po 15 MW), kurie atitinkamai bus pajungti j
naujus tarSos Saltinius Nr. 012 ir Nr. 013. PraSome patikslinti informacija, kokia §iuo metu yra reali
situacija dél katilinés rekonstrukcijos jgyvendinimo, t. y. ar §iuo metu (t. y. ParaiSkos teikimo metu) jau
pastatyti ir eksploatuojami nauji vandens $ildymo katilai, ar §iuo metu minéti katilai jau pajungti j
naujus tarSos Saltinius Nr. 012 ir Nr. 013, ar nauji vandens $ildymo katilai Nr. 4 ir Nr. 10 dar tik bus
statomi ir pan. Taip pat praSome pateikti informacija, ar $iuo metu jau nugriautas senas nusidévéjes ir
nebenaudojamas vandens Sildymo katilas Nr. 4.

3. PraSome Parai$kos 5 psl. pateiktoje lenteléje nurodyti katilinéje energijos gamybai naudojamy
garo ir Sildymo katily, taip pat naujai statomy kurg deginanéiy jrenginiy, Siluminius na$umus/galias,
MW.

4. Paraiskos 2 lenteléje ,,Kuro ir energijos vartojimas, kuro saugojimas® nurodytas planuojamas
kuro ir energijos suvartojimas bei kuro saugojimas iki rekonstrukcijos yra toks pat, kaip ir po
rekonstrukcijos. PraSome pateikti patikslintg informacijg apie kuro ir energijos suvartojima bei kuro
saugojima pries rekonstrukcijg ir po rekonstrukcijos.

5. ParaiSkos 10 punkte praSome patikslinti pateikta informacija ir detaliai aprasyti kiekvieng §iuo
metu jrenginyje vykdomg tiking veiklg, kurios metu susidaro ir j aplinkg i$metami terSalai, taip pat
apraSyti visus tarSos Saltinius, nurodant procesus, kada ir kokie terSalai susidaro. Taip pat praSome
pateikti eksploatuojamy katily pajungimo j tarSos Saltinius schema.
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6. Paraiskoje praSome patikslinti informacija apie gamtiniy dujy ir skystojo kuro (dyzelino)
deginima naujuose vandens Sildymo katiluose Nr. 4 ir Nr. 10 (t. y. ar gamtinés dujos ir skystasis kuras
(dyzelinas) bus deginami vienu metu, ar atskirai). Jeigu gamtinés dujos ir skystasis kuras (dyzelinas) bus
deginami vienu metu, tuomet praSome ParaiSkos 11 priede ,,] aplinkos ora planuojamy i¥mesti terSaly
kiekiy skai¢iavimai® pateikti ir skai¢iavimus.

7. PraSome patikslinti ir pataisyti Paraiskos 13 priede pateikta Siltnamio efekta sukelian¢iy dujy
(toliau — SESD) plana pagal pateiktas pastabas:

7.1. SESD stebésenos plano A lapo 1 dalies a punkto lenteléje ,,Stebésenos plano versijy
sgrasas“ turi biiti nuosekliai nurodyti visi SESD stebésenos plano tvirtinimo eigos etapai (,,pateiktas
kompetentingai institucijai, , grqZintas su pastabomzs »patvirtintas *). Patlkshnklte informacija,
nurodydami tritkstamus etapus Nr.1 - Nr.4 punktuose ir atitinkamai pakoreguokite SESD stebésenos
plano versijos numerj B lapo 2 dalies ¢ punkte ir tituliniame lape.

7.2. SESD stebésenos plano C lapo 5 dalies ¢ punkte nurodytas bendras veiklos pajégumas
(120,55 MW) nesutampa su 6 dalies b punkte nurodyty katily galingumy suma (150,28 MW).
Patikslinkite bendrg veiklos pajéguma minétuose punktuose ir atitinkamai ir C lapo 5 dalies a punkto
pateiktame jrenginio ir jo veiklos aprayme.

7.3. SESD stebésenos plano C lapo 6 dalies b punkte nurodytas garo katilas Nr. 5 GM-50-14-
250 (34,7 MW) néra nurodytas Paraiskoje TIPK leidimui pakeisti.

7.4. Patvirtintoje SESD stebésenos plano versijoje nurodytas vandens Sildymo katilo Nr. 3
PTVM-50 galingumas (53,39 MW) nesutampa su naujoje versijoje nurodytu galingumu (42,98 MW).

7.5. SESD stebésenos plano D lapo 7 dalies b punkte nenurodytos matavimo prietaisy tipiniy
naudojimy intervaly ribos.

7.6. Taikant 2 a lygmens tikslumo pakopa apskaifiavimo faktoriy verciy nustatymui,
rekomenduojame, abi ITF ir GSV vertes naudoti i§ kasmet atnaujinamos Nacionalinés SESD apskaitos
ataskaitos (http://klimatas.gamta.lt/files/LT NIR 20180415 final.pdf) ir §j informacijos Saltinj nurodyti
SESD stebésenos plano E lapo 8 dalies g.i punktuose.

7.7. SESD stebésenos plano K lapo 22 dalies g punkte papildykite procediros aprasyma, jog
vadovaujantis 2012 m. birZelio 21 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 601/2012 66 straipsniu, visi
svarbilis duomenys yra saugojami bent 10 mety.

7.8. SESD stebésenos plano K lapo 24 dalies a punkte nenurodyti SESD stebésenos plano
priedai (pvz.: sukélikliy diagrama, duomeny srauto valdymo diagrama, rizikos vertinimas ir kita aktuali
informacija).

7.9. SESD stebésenos plano K lapo 25 dalies a punkte papildykite procediros apraiymg
nurodydami, kad vadovaujantis 2018 m. gruodzio 28 d. LR aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-1130 5§
punktu, uztikrinate informacijos pateikimg apie visus numatomus arba jau jvykusius jrenginio poblidZio
ar veiklos lygio poky¢iy pakeitimus arba jo pajégumy i$plétima, arba didelj pajégumy sumaZinima.

Patikslintg Paraiska, praSome pateikti Agentiirai pakartotiniam nagrinéjimui ir terminas leidimui
pakeisti bus skaiCiuojamas nuo patikslintos Paraiskos priémimo dienos.

Si sprendima Jus turite teise apskysti Lietuvos admmlstracmlq gincy komnsual (Vilniaus g. 27,
01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administraciniy gin¢y nagrinéjimo tvarkos jstatymo
nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, 01102 Vilnius)
Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka per vieng ménesj nuo jo
paskelbimo arba jteikimo dienos.

PRIDEDAMA. Paraiska TIPK leidimui pakeisti su priedais, 1 byla ir paraiSkos jraSas
skaitmeninéje laikmenoje, 1 vnt.
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