
UTENOS RAJONINĖS KATILINĖS TECHNINIŲ ĮRENGINIŲ SCHEMA  
Taršos šaltinis Nr.015              Taršos šaltinis Nr.001      Taršos šaltinis Nr.017      Taršos šaltinis Nr.003 
Priskiriami įrenginiai:        Priskiriami įrenginiai:      Priskiriami įrenginiai:                                       Viso: 0,232 MW 
GK-1 – 10,7 MW       VŠK-6 – 14 MW      GK-7 – 8 MW 
Viso: 10,7 MW       VŠK-5 – 14 MW      VŠK-9 – 8 MW 
       VŠK-4 – 14 MW      GK-3 – 8,5 MW 
       VŠK-4a – 14 MW      Viso: 24,5 MW Taršos šaltinis  
       GK-2 – 10 MW Nr.016 
                                                        GK-8 – 7 MW Viso: 0,236 MW                      Viso: 73 MW  
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MW 

VŠK-9 
VLB 
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8 MW 
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